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Ocena jako$ci wody wodociaggu sieciowego Zakrzow za rok|2022.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (Dz. U, z2021r. poz. 195 ze zm.) w zwigzku z § 22 ust. 1 oraz § 23 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakosci
wody na podstawie wynikéw badan uzyskanych w ramach prowadzonego przez Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nadzoru nad jako$cig wody oraz na
podstawie prowadzonej wewngtrznej kontroli jakosci wody przez Komunalne Przedsigbiorstwo
Wielobranzowe Gogolin Sp. z o.0., ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin w wodociggu publicznym
ZAKRZOW,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza, ze jakos¢ wody
w 2022r. byla przydatna do spozycia przez ludzi i spelniala wymagania sanitarne okreslone
w cytowanym powyzej rozporzadzeniu.

Wodociag stanowi zaopatrzenie w wode pitng dla miejscowosci: Zakrzow i Dgbréwka, ujmuje wodg:
o ze studni glebinowej nr 1, zlokalizowanej w miejscowosci Zakrzéw — Dalnia; podawana jest
bezposrednio do sieci, nie jest uzdatniana. Prowadzona jest (stale) dezynfekcja wody przy
uzyciu podchlorynu sodu.
Wodociag zaopatruje w wode ~ 600 mieszkancéw. Produkcja wody na dobg wynosi = 70 m® wody.
Badania jakosci wody byly prowadzone regularnie przez caly rok i wykonywane zgodnie
z harmonogramem poboru przyjetym na rok 2022 i uzgodnionym z Pafistwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach. Sprawozdania z badan przekazywane byly w terminach
okreslonych w ww rozporzadzeniu.

Przeprowadzone w miesigcach kwietniu i maju badania wody w stacji uzdatniania wody, w ramach
kontroli wewnetrznej przez KPW Gogolin Sp. z 0.0. wykazaty zawartosci azotanéw w ilosciach:
53,8+8,1 mg/l oraz 51,6+7,8 mg/l. Uzyskane wartosci, z uwzglgdnieniem niepewno$ci oznaczenia,
znajduja si¢ w granicy normy.

Obowigzujace rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. z 2017r. Nr 2294) okresla w Zatgczniku Nr 1B wartos¢ parametryczng azotanéw
w wodzie jako 50,00 mg/l.

Majac na uwadze dotychczasowe obserwacje jakosci wody PPIS w Krapkowicach wystosowat
pismo w sprawie objecia studni dodatkows ochrong, usuwajac z jej pobliza wszelkie mozliwe zrodta
zanieczyszczenia azotanami oraz rozwazy¢ mozliwosci jej uzdatniania.



W roku 2022 nie zgloszono niepozadanych reakcji zwigzanych ze spozyciem wody w strefie
zaopatrzenia wodociggu Zakrzéw.
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Otrzymuja:
1. Komunalne Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Gogolin Sp. z 0.0.
ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin
Do wiadomosci:
\1.) Burmistrz Gogolina, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin
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Wykonawca: Joanna Bukata, tel.77 446674



