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DECYZJA Nr 22/HK/2023

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(1j. Dz. U, z 2023r. poz. 338), art. 12 ust.] ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i odprowadzaniu sciekow (L.j. Dz. U. 2 2023r.. poz. 537). art. 104 oraz 108 § 1 ustawy z dnia
14 czerwea 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz.775 ze zm.) oraz
§ 21 ust.1 pkt. 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U z 201 7r. poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

po zapoznaniu sie ze sprawozdaniem czastkowym o nr 352.1/W/N/OKK/23. pobranej w dniu
20.06.2023r, w ramach kontroli urzedowej probki wody przeznaczonej do spozycia, ze studni
nr | P w Gorazdzach (kran w pomieszezeniu chlorowni). zaopatrujacej czg$¢ miejscowosci Gogolin
{j.: ul. Debowg od nr 19. Ligonia od nr 43, Powslancow. Akacjowg. Spacerowg, Spokojng
i Dzierzonia, a zarzadzanej przez Konitnalne Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Gogolin Sp. z 0.0.,
ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin

stwierdza

brak przydatno$ci wody do spozycia ze studni nr 1 P w Gorazdzach ze wzglgdu na wystapienic
zanieczyszezenia mikrobiologicznego z uwagi na obecne bakterie grupy coli w ilosei 24 jtk/100 ml:
przy jednoczesnej warto$ci parametrow Escherichia coli i Enterokoki na poziomie 0 jtk/100 ml, oraz

nakazuje
Spolce Komunalne Przedsigbiorstwo Wiclobranzowe Gogolin Sp. z o.0., ul. Ligonia 15,
47-320 Gogolin bedgeej administratorem studni nr 1 P w Gérazdzach

1. Przeprowadzi¢ skuteczne dzialania naprawcze polegajgce na doprowadzeniu jakosci wody
w w/w sieci wodociggowej pod wzgledem mikrobiologicznym do wymagan okreslonych
w zalgezniku nr 1 czesé C tabela 1 ,,Wymagania mikrobiologiczne™ do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U z2017r. poz. 2294).
2. Poinformowaé w skuteczny sposob mieszkancow Gogolina objetych zasiggiem dostaw wody do
spozycia ze studni nr | P w Gorazdzach o braku przydatnosci wody do spozycia oraz udzieli¢
wskazowek odnosnie bezpiecznego spozywania i uzywania wody.



3. Przedstawié Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krapkowicach plan
dziatan naprawczyceh wraz z terminem ich realizacji. zaakceptowanym przez Burmistrza
Gogolina.

4. Zapewni¢ mieszkancom korzystajgeym z wody studni nr 1 P w Gorazdzach zastgpeze zrodio wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ktorej jakos$é odpowiada wymaganiom rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201 7r.w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U 2z 2017r. poz. 2294).

5. Powiadomié Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
o zakonczeniu dziatan naprawczych, potwierdzonych prawidtowymi wynikami badaf wody pod
wzgledem oznaczen mikrobiologicznych. wykonanymi przez akredytowane w tym zakresie
laboratorium.

Decyzja w pkt.1, 2, 3,4 pedlega rygorowi natychmiastowej wykonalnos$ci na podstawice art.108
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r, — Kodeks postgpowania administracy jnego (Dz.U. z 2023r,
poz. 775 ze zm.) ze wzgledu na ochrong zdrowia ludzkiego.

W mysl art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(dz. U, 2023, poz. 775 ze zm.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w KrapKkowicach
odstegpuje od obowigzku zapewnienia stronie czynnego udzialu w post¢gpowaniu przed
wydaniem decyzji. Powyisze stanowisko jest uzasadnione tym, ze bakterie grupy coli
stwicrdzone w pobranej probee wody stanowig potencjalne Zrodlo zagrozenia dla 0séb z nicj
korzystajgeych.

Termin wykonania decyzji ustala si¢ do dnia 006 lipca 2023r.

Uzasadnienie

W dniu 20.06.2023r. w ramach prowadzonego monitoringu jakodci wody do spozycia przez
ludzi pobrano prabke wody ze studni nr 1P w Gorazdzach — punkty poboru: kran w pomieszczeniu
chlorowni. zarzadzanej przez Komunalne Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Sp. z o.0.. ul. Ligonia
15. 47-300 Krapkowice.

Zakres badan obejmowal oznaczenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne.

Badanic wykazalo zanieczyszezenie mikrobiologiczne w probee - obecne bakterie grupy coli
w ilosci 24 jtk/100ml (kran w pomieszezeniu chlorowni). Woda pod wzglgdem mikrobiologicznym
nic spelia  wymagan okredlonych w  zalgezniku nr | czgsé C tabela 1, Wymagania
mikrobiologiczne™ do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294).

Rownoczeénie w badanej probee nie stwierdzono obecnosei chorobotworezych bakterii Escherichia
coli i Enterokokow,

Zgodnie 7 § 21 ust.1 pkt. 4 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakogei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294) wlasciwy panstwowy
powiatowy inspektor sanitarny. na podstawie sprawozdania z badania jakosci wody, stwierdza brak
przydatnosci wody do spozycia w przypadku przekroczenia parametrow mikrobiologicznych oraz
w sytuacji, gdy woda jest niczdama do uzycia. a jej oceny bezpicezefistwa zdrowotnego
konsumentow, ze woda moze byé wykorzystywana do innych celow niz do spozycia przez ludzi.
Bakterie z grupy coli nie powinny wystepowaé w dostarczanej do spozycia konsumentom wodzie.
Stwierdzenie ich obecnosci moze sugerowa¢ nicodpowiednie jej uzdatnianie, wiorne
zanieczyszezenia lub nadmierng zawarto$¢ substancji odzywezych w wodzie. Stwierdzenie
obecnosei wskaznikowyeh bakterii grupy coli wskazuje na mozliwosé wystgpowania w wodzie
bakterii chorobotworczych.

W/w grupy bakterii zostaly przyjete. z uwagi na ich migjsce wystlgpowania i liczebnos¢ za tak zwanc
wskazniki sanitarne czystosci wod.



Obecno$é bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spozycia moze stanowié ryzyko zagrozenia
dla zdrowia ludzi. Woda pitna niec moze zawiera¢ drobnoustrojow potencjalnie chorobotworezych
dla cztowieka. Narusza to wymagania higieniczne i zdrowotne.

Majac na uwadze bezpieczenstwo zdrowotne konsumentow. woda dostarczana przez studnig 1 P
w Gorazdzach nie nadaje sie do spozycia. Woda moze by¢ uzywana wylacznie do prac
porzadkowych i celéw sanitarnych. np.: sptukiwania toalet. mycia podiog.

Na podstawie § 21 ust. 7,81 9 mzpmxadzenm Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.w sprawie
jakoscei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294) wlasciwy pafistwowy
powiatowy inspektor sanitarny nakazuje pudmmlmn odpowiedzialnym za jako$é dostarczanej wody
podjecie dziatah naprawezych oraz opiniuje termin realizacji dzialan naprawcezych, informuje
\\{dSLl\\t‘g._.O wojta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu braku przydatnoscei wody do
spozycia oraz wydanych zaleceniach, dotyczacych mozliwodei korzystania z  wody lub
ograniczeniach. jakim to korzystanie powinno podlegaé. Przedsigbiorstwo wodociggowo -
kanalizacyjne przedstawia whasciwemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu plan dziatan
naprawezych oraz terminem ich realizacji. zaakeeptowanym przez wajta (burmistrza, prezydenta
miasta).

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
2023, poz. 775 ze zm.) méwi. ze ,organ administracji zalatwia sprawg przez wydanie decyzji”.
natomiast art. 27 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji sanitarnej (t. j. 2023, poz.
338) stanowi. ze ,w razie stwierdzenia naruszenia wymagan higienicznych i zdrowotnych,
panstwowy powiatowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji usunigeie w ustalonym
terminic stwierdzonych uchybien”. Ponadto na podstawie art. 108 § 1 cytowanej wyzej ustawy
7z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz, U. 2023, poz. 775 ze
zm.) decyzji od ktérej stuzy odwotanie moze by¢ nadany rygor natychmiastowej wykonalnosei, gdy
jest to niezbedne ze wzgledu na ochrong zdrowia lub zycia ludzkiego (...)”

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stronie przysluguje odwolanie do Opolskiego Panstwowego Wojewadzkiego
[nspektora Sanitarnego. ul. Mickiewicza | w ()pulu za posu.dmcl\\em Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Krapkowicach, w terminie 14 dni od jej dorgezenia.

Zgodnie z arl.127a § 1 § 2 ustawy 7 dnia 14.06. 1960r. Kodeks posl(;po“anm administracyjnego
(Dz.U. z 2023r.. poz. 775 ze zm.) przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej. ktory wydal
decyzje. 7 dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Whiesicnic odwolania nie wstrzymuje obowigzku wykonania decyzji.
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Otrzymuje: ,

|. Komunalne Przedsigbiorstwo W ielobranzowe (mgo]m Sp. z 0.0.. ul. Ligonia 15. 47-320
Gogolin

Do wiadomoscei:

I. Burmistrz Gogolina, ul. Krapkowicka 6. 47-320 Gogolin

2. Opolski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny. ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole

3. w/aHK

Wykonawea: Joanna Bukala, tel.77/4466749
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KOMUNIKAT nr 4/2023 z dnia 22.06.2023r.

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach  w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociggu Gogolin — studnia 1P w Gorazdzach
zaopatrujacego czeéé miejscowosei Gogolin: ul. Dgbowg od numeru 19, Ligonia od numeru 43,
Powstancow, Spacerowa. Spokojna. Dzierzonia. Akacjowa.

Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach informuje. ze w wodzie przeznaczonej
do spozycia pobrancj w ramach kontroli urzgdowej ze studni 1P w Gorazdzach stwierdzono
obecnosé bakterii grupy coli.

W badanej probee nie wykryto bakterii Escherichia coli oraz enterokokow.

Woda jest nieprzydatna do spozycia

W zwigzku z powyzszym konieczne jest przestrzeganie nastgpujgeych wskazowek:
e Wodg¢ z kranu nie wolno wykorzystywaé do picia, przygotowania positkow, kapicli,
do mycia i plukania owocow oraz warzyw. do produkeji zywnosci, mycia naczyn
i powierzchni majacych kontakt z zywnoscia.
e  Woda z kranu moze by¢ uzywana wylgeznie do prac porzgdkowych i celow sanitarnych
(np. mycia podlog, splukiwania toalet).

Powyzsza informacja obowigzuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Trwaja prace majgce na celu przywrocenie jakosci wody spelniajacej wymagania okredlone
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)
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Dot. decyzji 22/HK/2023

W zwigzku z decyzjg nr 22/HK/2023 w sprawie wykrycia bakterii grupy coli
informujemy iz ujgcie st. 1P w Gérazdzach zostalo wylaczone z uzytkowania. Dane ujecie
zostanie zachlorowane i przebadane w celu ponownego pozniejszego uruchomienia. Woda
ujmowana z w/w studni dostarczata wodg do miejscowosci Gogolin ul., Ligonia od nr43 do
PSZOK,ul.Powstaﬁcéw,ul.Spacerowa,ul.Akacjowa,ul.Spokojna,ul.Akacjowa,ul.Dzierzonia,ul
.Dgbowa od nr 19(nowa ulica).

W celu przeprowadzenia dziatan naprawczych Spotka przeplukata i przechlorowala
wodociggi w ulicach do ktérych docierata woda skazona. Do czasu przeprowadzenia
ponownych badan jakosci wody przydatnej do spozycia na dany obszar przekierowana zostata
woda z ujgcia st.2 w Gorazdzach o zwigkszonej zawartosei chloru w wodzie w ilogci nie
przekraczajacej 0,3 mg/l.

Woda z ujgcia nr.2 zostata juz wezesniej przebadana i mozna z niej normalnie
korzystaé. Spetnia parametry jakosciowe wody przeznaczonej do spozycia. Wyniki w
zataczniku nr. 1
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