PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziotka 30 , 47-303 Krapkowice

sekr. tel. (77) 4466740 , fax (77) 4466741
e-mail: sekretariat.psse.krapkowice@sanepid.gov.pl

https://www.gov.pl/web/psse-krapkowice
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T ~“Na podstawic art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekeji
Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416) w zwiagzku z § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017r.
poz. 2294 ze zm.), zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakosci wody na podstawie
wynikéw badan uzyskanych w ramach prowadzonego przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krapkowicach nadzoru nad jakodcia wody oraz na podstawie prowadzonej
wewnetrznej kontroli jakoéci wody przez Komunalne Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Gogolin
Sp. z 0.0., ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin w wodociagu publicznym GOGOLIN

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza, ze jako$¢ wody
w I kwartale 2024r. byla przydatna do spozycia przez ludzi i spelniala wymagania sanitarne
okreslone w cytowanym powyzej rozporzadzeniu.

Badania jakosci wody byly prowadzone regularnie przez I kwartal i wykonywane zgodnie
z harmonogramem poboru przyjetym na rok 2024 i uzgodnionym z Pafistwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach. Sprawozdania z badan przekazywane byly w terminach
okreslonych w ww rozporzadzeniu.

W miesigcu lutym w ramach prowadzonego urzgdowego monitoringu jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi w pobranej probce wody ze studni nr 1P w Goérazdzach stwierdzono
zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody — obecne byly w wodzie przeznaczonej do spozycia
bakterie grupy coli. Nie zostaly spelnione wymagania okreslone w zatgczniku nr 1 czgs¢ C tabela 1
,Wymagania mikrobiologiczne” rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz 2294 ze zm.).
W zwigzku z powyzszym wydana zostala decyzja o warunkowej przydatnosci wody do spozycia
z nakazem przeprowadzenia skutecznych dziatan naprawczych w celu doprowadzenia jako$ci wody
do wymagan sanitarnych zawartych w podanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Zdrowia.

Po przeprowadzonych przez przedsigbiorstwo wodociggowe dzialaniach naprawczych, ktorych
skuteczno$é potwierdzono badaniami wody oraz na podstawie otrzymanych sprawozdan z badania
probek wody pobranych w ramach urzedowej kontroli - w dniu 12.02.2024r. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krapkowicach wydal komunikat o przydatnosci wody do spozycia przez
ludzi.
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