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Panstwowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Krapkowicach

ul. Kilinskiego 1
47-303 Krapkowice

Dot. podjecia dzialan naprawczych w zwigzku z decyzig 29/HK/2025

W zwigzku z decyzjg nr 29/HK/2024 w sprawie wykrycia bakterii informujemy iz
ujgeie st. 2 w Gorazdzach zostato wylgezone z uzytkowania. Dane ujecie zostanie
zachlorowane i przebadane w celu ponownego pozniejszego uruchomienia. Woda ujmowana
z w/w studni dostarczata wode do miejscowosci Gérazdze, Chorula, Malnia.

W celu przeprowadzenia dziatan naprawczych Spoétka przeptukata i przechlorowata
sieci wodociggowe na ulicach do ktérych docierata woda skazona. Do czasu
przeprowadzenia ponownych badan jakosci wody przydatnej do spozycia na dany obszar
przekierowana zostala woda z uj¢cia st.1P w Gérazdzach , ktore spelnia wszystkie wymagane
normy jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Z powazaniem:
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Zal. Badania wody ze studnilP w Gérazdzach, SUW Gogolin

Do wiadomodci :
a/a
Burmistrz Miasta Gogolin

47-320 Gogolin

ul. Ligonia 15 Zarejestrowana przez Sad Rejonowy
tel. 774232031 w Opolu VIIl Wydzial Gospodarczy

KRS 0000407316
Kapitat Zakladowy 12.760. 500,00 PLN NIP 756-000-43-85

Nr konta 45 8883 0005 2001 0000 0707 0001

451050 1504 1000 0023 6186 8850 REGON 161444284



WODOCIAGI | KANALIZACJA w OPOLU Sp. z 0.0,
45-222 OPOLE, ul. Oleska 64
Dzial Laboratorium
tel.77 44 35 682

Sad Refonawy w Opolu VIl Wydzis! Gospodarczy Krajowego Rejestiv Sqdowego ~
Nr KRS 0000042312 NIP 764-023-47-02, REGON 830553792
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Laboratorium zatwierdzone przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Opoly
do badan jakodei wody przeznaczonej do spotycia preez ludzi. AB 1589
Decyzja nr 10172025/D z dnia 14.02,2025r,

Opolo, dnia: 25.06.2025r. ! Formularz POL/10-F7 wydanie nr 6 z dnia 13.11.2020r,

Strona 1z 2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 670/W0/1/2025

NR SPRAWY 259/2025
Zleceniodawca: Komunalne Przedsigbiorstwo Wiclobranzowe Gogolin Sp. z 0.0.
47-320 Gogolin, ul. Ligonia 15
Przedmlot badan; Analiza bakteriologiczna prébek pobranych i dostarczonych do

Laboratorium przez Zleceniodawag,

Miejsce pobrania prébki/ probek: | Sigé wodociggowa (na podstawic informacji od Zleceniodawcy)

Rodza] pribki /prébek: Woda do spozycia (na podstawie informacji od Zlcceniodawcy)
Status prébkd /prébek : Zlecenie zewnetrzne

Stan prébki /probek : Odpowiedni do badan

Data pobrania prébki /prébek : Nieokreslona przez Zleceniodawcg

Data dostarczenia probki /prébek : | 23.06.2025r.

Data rozpoczgcia badai: 23.06.2025r,

Data zakoriczenin badan: 25.06.2025r.

Wynik badanin odnosi sig do dostarczonej i badanej prébki.

Cel badania: badania wlasne,

Probka pobrana przez Zleceniodaweg,

Klientowi przysluguje prawo skargi.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nic moze byé powielane inaczej jak tylko w calodei,

W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodaweg Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodei za
pobicranie i transport probek.

Za informacje uzyskane od Zleceniodawcy Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodci, ale mogg one micé
wplyw na waznoé¢ wyniku,



Sprawozdanio z badan or 670/Wo/l/2025
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L. Wyniki badad bakteriologiczuych
Tabela L1 Wyniki badan probki wody: KPW - rnfwmar,!_q_ zyskana od Zlecenlodnvey
Zastosowana norma lub Wynik dla prébki
Lp. Hadany paramer [jeduostha) procedurn badaweza 670/Wo-2332
5 ; . A PN-EN ISO 9308-1:2014-
N
I | Z Bakierie grupy coli w 100 ml wody [jtk] 12 +A1:2017-04 0
3 | % Bakteric Escherichia coli w 100 ml wody A PN-EN 180 9308-1:2014- 0
Litk)" 12 +A1:2017-04
3 | Z Enterokoki w 100 ml wody [jtk)" A PN-EN ISO 7899-2:2004 0
* niepewnoid metody okrellono jako niepewnodé rozszerzong zgodnle z normg ISO 19036 Wapdlczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnolci
95%. Niepewnosé nie uwzgledni sklisdowych dotyczgcych pobierania i transportu prébki
Tabela 1.2, Wyniki badani probli wody: Gogolin, SUIW - informacja ngyskana ol Zleceniodawey
Zastosowana norwn lub Wynik dln prébki
L Badany paramelr [jednostka) procedura badawcza 670/\Wo-2333
; ; " A PN-ENISO 9308-1:2014-
U
I | Z Bakterie grupy coli w 100 ml wody [jtk] 12+A1:2017-04 0
2 | Z Bakteric Escherichia coli w 100 ml wody A PN-EN 1SO 9308-1:2014- 0
Litk)" 12 +A1:2017-04
3 | Z Enterokoki w 100 ml wody [jtk)" A PN-EN ISO 7899-2:2004 0
* niepewnodt metody okredono jako niepevwnots fozszeczong zgodnie z norma 1SO 19036, Wspblczynnik rorszerzenia k
95%. Niep $é nie Jednia skizd h di i

~2; poziom ufnodel
Blg yeh dotyezacych pobiccania i transportu probki
Tabela 1.3. VWyniki badan probii wody: Gdraldte, 1P = Info,

ritacla uzyskana od Zlecenlodmve
Znstosowann norma lub Wyaik dla prébki
Lp. Badany parametr [fednostia] procedura bndaweza 670/\Wo-2334
: . i A PN-EN ISO 9308-1:2014-
)
1 | Z Bakierie grupy coli w 100 ml wody [jtk] 12 +A1:2017-04 0
2 | Z Bakterie Eschierichia coli w 100 ml wody A PN-ENISO 9308-1:2014- 0
Lik)"? 12 +A1:2017-04

3 | Z Enterokoki w 100 ml wody [jk]" A PN-EN 1SO 7899-2:2004 0
* niepewnolé metody okretlono jako niepewnofé mz..;zmnn; zgodnie z normg 1S0 19036, Wspolezyanik rozszerzenia k=2, poriom ufnolci
95%. Niepewnosé nio uwzglednia skladowyeh dotyczqcych pobierania | transportu prébki

A - metodyka akredylowans (Al 1589} i spetniajaca wymagania nonny PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

NA - badanie nieakredytowane, ale spelniajace wymagania nocmy PN-EN ISONEC 17025:2018-02

Z - Laboratorium zatwigrdzone praez. Panstwowego Powi 80 Inspek Sanitarnego w Opolu do badsi Jjakodci wody
przeznaczone] do spotycia preez ludsi Decyzja nr 10172025/ z dnia 14,02 20251,

1 Jednostka tworzgea kolonle
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